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C NH BÁO

C m

C NH BÁO

CHÚ Ý

C m 
tháo g

CHÚ Ý

C m

       Ký hi u này có ý nghĩa: Các 
thao tác trong hình b  “C m”
Ký hi u bên trái có ý nghĩa “c m 
tháo g ”.

   N i dung ph i “b t bu c”  
  th c hi n

  Ký hi u bên trái có ý nghĩa
“B t bu c th c hi n”.

03N641RE 2018.3Hư ng d n l p đ t

Chú ý an toàn (Đ m b o tuân th  các chú ý dư i đây đ  đ m b o an toàn.)

Vòi chậu 
TLP02301B · TLP02303B · TLP02304B. 
TLP02306B · TLP02307B · TLP02308B  

TLP02311B
Đ  phát huy h t các tính năng c a s n ph m, vui lòng l p đ t theo hư ng d n l p đ t này. Sau khi hoàn thi n l p đ t, hư ng d n đ y đ  phương pháp s  d ng vòi nư c đơn cho khách hàng.

Đ c các m c trong “chú ý an toàn” đ  đ m b o s  d ng chính xác.

Không l p ngư c ng nư c nóng và l nh.

Nhi t đ  nư c nóng c p vào không đư c vư t quá 90°C.

Không tháo g  s n ph m b ng b t k  linh ki n nào không 
đư c mô t  trong hư ng d n.

Không va đ p ho c tác đ ng l c m nh vào s n ph m.

Không s  d ng s n ph m  nơi d  đóng băng.

●Đ  quý khách có th  l p đ t s n ph m an toàn chính xác, phòng 
ng a vi c gây nguy h i cho ngư i s  d ng cũng như t n th t tài 
s n, hư ng d n này có ghi nh ng lo i ký hi u sau.

●Nh ng ký hi u này và ý nghĩa c a
chúng đư c gi i thích như dư i đây.

N u b  qua ký hi u này mà thao tác sai có th  
gây ch t ngư i ho c t n thương nghiêm tr ng.

N u b  qua ký hi u này mà thao tác sai có th  
gây t n thương nghiêm tr ng cho người ho c t n 
thất tài sản th t tài s n.

N u không, khi s  d ng nư c l nh nhưng nư c nóng ch y ra gây b ng.

L c m nh có th  làm h ng s n ph m và gây ra rò nư c d n t i t n th t tài s n

Linh ki n s  b  h ng, gây m ư t v t d ng gây t n th t tài s n do rò nư c.

N u quý khách s  d ng nư c  nhi t đ  cao hơn 90°C, có th  quý khách s
b  b ng và làm gi m tu i th  c a s n ph m ho c gây hư h ng s n ph m và 
gây t n th t tài s n do rò nư c.

S n ph m có th   gây b ng ho c t n thương nghiêm tr ng ho c gây t n th t
tài s n và gây m ư t v t d ng do m ư t.

Thông s  k  thu t

Trư c khi l p đ t

Ti p trang sau

Phân lo i linh ki n

N p

Nút b m

Vít

Thanh kéo

Bộ thoát thải

Linh ki n c  đ nh

Vòi nư c

Mi ng x  nư c

Hư ng d n 
s  d ng

Hư ng d n l p đ t

Thanh kéo 
(ch  có  s n ph m có bộ thoát thải)Vòi nư cVòi nư c

Khác

Bộ thoát thải 
(ch  có  s n ph m có bộ thoát thải)

*Hình d ng c a s n ph m th c t  có th  thay đ i tùy theo mã s  s n ph m.

Linh ki n s n ph m đư c chia thành các lo i sau

N p

Nút b m

Vít

Thanh kéo

Gioăng cao su
có lư i l c

ng nư c h n h p

Thân vòi nước

Vòng đệm

Vòng đệm

Vòng đệm

Vòng đệm

Gioăng 
cao su 

Gioăng cao su

Gioăng cao su

Nút v n ch t
(không có mi ng tràn)

Nút v n ch t
(không có 
mi ng tràn)

Van đi u 
ch nh lưu 
lư ng
(5.0 L/ phút)

TLP02301B

ng c p 
nư c l nh

ng c p 
nư c nóng

●Đ  phòng ng a b ng do thao tác không an toàn, hãy thi t l p áp l c c p nư c l nh cao
hơn ho c b ng áp l c c p nư c nóng. Ngay c  khi tăng áp l c  m t c p nư c nóng, hãy
thi t l p áp l c c p nư c nóng th p hơn m t c p nư c l nh.

●N i ng c p nư c nóng  đ  dài t i thi u t  máy nư c nóng đ  gi m đi n tr  và đ m
b o b c ng c p nư c b ng v t li u cách nhi t.

●Trong trư ng h p dùng máy nư c nóng t c th i, máy nư c nóng nư c có th  không b t
l a d a theo hi u năng và áp su t nư c c a máy nư c nóng nư c.

●Đ  t o thu n l i cho vi c đi u ch nh áp l c nư c và ki m tra thi t b , hãy ch c ch n
chu n b  m t van ng t nư c riêng bi t.

●Vì dòng ch y đư c ki m tra trư c khi đóng gói s n ph m, có th  còn nư c đ ng l i
trong s n ph m, nhưng đây không ph i là l i.

●Sau khi g n van ng t, x  h t b i b n còn sót l i trong ng nư c nóng/ l nh. N u không,
bên trong ng s  b  t c do có ch t b n, d n t i gi m lư ng nư c x  ho c c n tr  vi c x
nư c.

Đưa t n tay khách hàng

TLP02304B 
TLP02307B

Áp l c 
nư c c p 
nóng/ l nh

0.05 MPa (đ ng)

1.0 MPa (tĩnh)

0.1~0.5 MPa (đ ng)

1~40°C

4~90°C. Nhi t đ  nư c nóng 
ki n ngh  60°C

5.0 L/phút bên trong van 
đi u ch nh lưu lư ng

Nhi t đ  nư c c p

Nhi t đ  môi trư ng 

Lư ng nư c x

Dùng cho b  v  sinh trong nhàÁp d ng

Áp l c nư c kiến nghị 

Áp l c nư c t i thi u

Áp l c nư c t i đa

Thân vòi nư c
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Xô

ng có s n trên 
th  trư ng

Van ng t nư c

Hình c t

Van ng t 
nư c

Nút ch n

Hình c t

Trình t  l p đ t

3 G n vòi nư c 7

6

5

2 G n thân vòi nư c.

4

1. Trư c khi l p

làm s ch bên trong ng c p nư c nóng/ l nh.

Trư c khi l p van ng t và vòi nư c.
Đ m b o lo i b  h t b i b n và cát bên trong ng c p 
nư c nóng/ l nh.

B n v  hoàn ch nh
*Hình d ng c a s n ph m th c t  có th  thay đ i tùy theo mã s  s n ph m.

(Đơn v : mm)

Đư ng kính c  
đ nh φ35±2

Chú ý

1. Trư c khi l p đ t,
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A
B
C
D

Mã s  
s n ph m

TLP02301B
TLP02303B

TLP02304B
TLP02306B
TLP02311B

TLP02307B
TLP02308B

172
144
103
114

172
144
163
174

192
164
213
224

N u bên trong ng c p nư c nóng/ l nh không đư c s ch, 
ch t b n và cát bên trong ng c p nư c nóng/ l nh có th
làm t c b  l c và gây ra s  c  sau.
(1) Lư ng nư c x  ít.
(2) Không th  đi u ch nh nhi t đ .

Chu n b  đo n ng có s n trên th  trư ng, n i v i van ng t nư c, t  t  m  van ng t nư c và r a 
s ch b i b n, cát bên trong ng c p nư c nóng/ l nh.

QUAN TR NG

G1/2

Làm s ch bên trong 
ng c p nư c 

nóng/ l nh.

N i ng c p nư c nóng/ l nh.

N i ng h n h p

N i linh ki n thoát 
nư c (ch  có  s n 
ph m có bộ thoát 
thải)

Xác nh n nư c ch y sau 
khi l p xong vòi nư c

L n hơn R60

L n hơn 
R60

ng c p 
nư c l nh

ng c p 
nư c nóng

ng c p nư c nóng

4 N i ng c p nư c nóng/ l nh.

3 G n vòi nư c
Vòi nư c

L  l p đ t

Vòng đệm

Vòng đệm

Gioăng cao su

Nút v n ch t

N i ng nư c h n h p

Chú ý

C m

Không bao gi  xoay nút trên ng nư c h n h p.
ng có th  b  xo n và gây rò nư c.

Nút ch n

ng n iThân vòi nư c

ng nư c h n h p

Gioăng cao su 
(đen) Van ch y liên 
t c

ng c p 
nư c l nh

M t nư c nóng
M t nư c l nh

5

Trên
Gioăng cao su có 

lư i l c Giăng cao su 
có lưới lọc 

2 G n thân vòi nư c.
Thân vòi 
nư c

Vòng đệm

vòng 
chặn

ng n i

Vòng đệm

Gioăng cao su

Nút v n ch t 
(có vòng chặn

Đai ốc ch n

L  l p đ t

Tay c m

Trên

(1) Lo i b  ch t b n xung
quanh l  l p đ t.

(1) Lo i b  ch t b n xung quanh l  l p
đ t.

(2) L p vòng đệm, gioăng trư t và
nút v n ch t (không có vòng chặn)
lên trên vòi nư c và c  đ nh vòi
nư c.

N i ng c p nư c nóng/ l nh ch c 
ch n v i van ng t nư c.

V n nút ch n c a ng n i và n i v i ng 
h n h p.

(2) L p ng c p nư c nóng/ l nh vào l
l p đ t.

(3) Nhét ng c p nư c nóng/ l nh l n
lư t qua vòng đệm, gioăng cao su
và nút v n ch t (có vòng chặn).
Sau đó, g n đai ốc ch n c a ng
n i qua mi ng tràn và c  đ nh ng.

C  đ nh tr c sao cho thân vòi nư c  trung 
tâm c a l  l p đ t.

C  đ nh vòi nư c  trung tâm c a l  l p đ t.

●

●

Đ  phòng ng a ng c p nư c 
nóng/ l nh b  rơi, hãy c  đ nh 
nó và không đ  nó di chuy n.

Chú ý hư ng c a gioăng cao
su có lư i l c.

●Chú ý không làm m t gioăng cao su và
van ch y liên t c.

●N u van ch y liên t c tu t kh i ng nư c h n 
h p thì hãy g n l i th t ch c ch n.

●Khi n i ng nư c h n h p, không bao gi
đư c xoay nút trên m t ng h n h p.

Chú ý

Chú ý

Chú ý

Chú ý

ng c p 
nư c l nh

ng c p 
nư c nóng

ng nư c 
h n h p

Chú ý khi l p ng nư c nóng/ l nh
● Không b  cong ng b ng l c quá m c c n thi t.

Đư ng kính 
c  đ nh
φ35±2

Vòi l nh

    Bán kính b  cong t i thi u là 60 mm.         N u b  cong ng v i bán kính nh  hơn, thì 
có th  không đ t đư c lưu lư ng thích h p và ng có th  v  và gây ra .

Không ti n hành l p vòi nư c v i vòi u n cong quá m c k  t  m t cu i c a thân vòi 

Không kéo thi t b  v i l c quá m nh       đ  tránh b  cong           

Tránh va ch m không c n thi t v i ng nư c
N u không có th  làm gi m hi u su t s n ph m do ma sát gi a bên ngoài và bên trong
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Nâng

N i linh ki n thoát nư c.
(1) a.

(2) a.

b. 

c. 

d. 

(3)

(4) a.

b. 

b. 

(5) a.

6-1

N p

S ng trư t
ng n i

Đư ng d n h n h p

Nút n

Thanh kéo

Thanh kéo

Thanh kéo
Vít

Nút v n 
ch t

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

H p thanh kéo

H p c n g t đá

H p thanh kéo

Ng n
(113)

Dài
(145) Ng n

(113)

Dài
(145)

(Đơn v : mm)
Vòng đ m A

Vòng đ m B

Linh ki n
 c  đ nh

C n g t đá

Thân c a x

N p thoát 
nư c

Chậu r a m t

N p 

 Đ u thoát nư c

Đ u thoát 
nư c

Vòng đệm côn

Vòi nư cVòi nư c

Vòng đệm 
côn 

Đai ốc

Đai ốc 

Thân bộ thoát thải

Thân bộ thoát thải 

Chèn thanh kéo vào bên trong s ng trư t 
theo chi u t  dư i thân vòi nư c lên

L n lư t theo th  t  g n nút n, vít và l p 
lên thanh kéo

L p vòng đ m B, nút v n ch t và linh 
ki n c  đ nh v  phía c n g t đá. L p 
vòng đ m A v  phía thân c a x  

 Sau khi lu n thanh kéo qua linh ki n 
c  đ nh, ti p t c lu n c n g t đá qua 
l  n p thoát nư c bên trong h p c n 
g t đá và c  đ nh b ng nút v n ch tTLP02304B, TLP02307B

G n thanh kéo theo hư ng chính xác.

G  n p linh ki n thoát nư c, đ u linh 
ki n thoát nư c và vòng đệm côn ra kh i 
thân linh ki n thoát nư c.

G n thân bộ thoát thải t  ph n dư i 
mi ng thoát nư c c a b n r a m t.

C  đ nh vòng đệm côn và đ u thoát nư c 
trên thân bộ thoát thải đ  c  đ nh v i b n 
r a m t.

Xoay h p thanh kéo và v n b ng đai ốc 
đ  c  đ nh, c n th n đ  không làm v  
b n r a m t.

G n xuyên qua thân linh ki n thoát nư c, 
chú ý hư ng c a n p thoát nư c.

Chú ý hư ng 
c a n p bộ 
thoát thải 

Chú ý
M

Van ng t 
nư c

S  d ng s n ph m khi   van ng t nư c đã m  hoàn toàn.

Xác nh n m  nư c

7 Xác nh n nư c ch y sau khi l p xong vòi nư cL p đ t linh ki n thoát nư c. (Ti p)6-2

(6) a. 

b. 

Đòn b y Tay c m

ng thoát nư c

Nút b m
 5~
10mm

Thanh kéo

Tư ng

* 

* 

Đi u ch nh v  trí c a thanh kéo sao 
cho rãnh gi a vòi nư c và nút b m là 
5 ~ 10 mm.

H  đòn b y xu ng v  trí th p nh t 
như miêu t  trong m c a, v t vít  
linh ki n c  đ nh đ  c  đ nh đòn b y 
và thanh kéo.

N u đòn b y và thanh kéo gây tr  ng i 
cho m t tư ng thì c t ng nư c  đ  dài 
sao cho không gây tr  ng i n a.

*C t kho ng10 ~ 20 mm
t  linh ki n c  đ nh.

Sau khi l p xong, m  vòi chính trong h  th ng ng 
nư c và xác nh n nư c ch y ra t  vòi.
Và cũng ki m tra đ u n i vòi nư c và khe có rò nư c 
không.

Ti p  trang sau
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V  mi ng 
thoát nư c

Dùng tay 
n vào

Phương pháp v  sinh mi ng x  nư c

Chú ý khi s  d ng

Nh ng hi n tư ng này có th  x y ra khi s  d ng, nhưng đây không ph i là l i. 
Hãy gi i thích cho khách hàng v  đi u này.

Gi i thíchHi n tư ng

Đây là do linh ki n bên trong tác đ ng qua l i và đây 
không ph i là l i.

Khi s  d ng s n ph m sau m t 
th i gian l p đ t, tay c m s  có 
c m giác n ng.

3．

2．

B o dư ng mi ng x  nư c

Đóng bộ thoát thải 
c a b n r a m t.

Dùng c  lê l c giác đ  n i l ng 
và g  vít đ u chìm (m t đ i 
x ng: 2mm).

G n tua vít hai c nh vào rãnh 
gi a v  mi ng thoát nư c và 
vòi nư c, sau đó g  v  mi ng 
thoát nư c ra.

1．

Nắp đậy

B n r a m t

Nút b m

Đóng ho c ch n 
b ng v i

Vòi nư c

Vòi nư c

Lên

Đóng linh ki n thoát nư c và chú ý 
không làm th t l c linh ki n ho c ch n 
mi ng v i vào linh ki n thoát nư c.

L p v  mi ng thoát nư c lên
trên vòi nư c và dùng vít đ u 
chìm đ  g n.

5．

Sau khi l p xong, ki m tra
mi ng thoát nư c có b  rò 
nư c không. N u mi ng thoát 
nư c chưa đư c l p chính xác 
thì tháo ra l p l i.

6．

Dùng bàn ch i đánh răng 
lo i b  b i b n bám trên 
lư i l c.

4．

Tua vít 
hai c nh

V  mi ng
x  nư c

V  mi ng 
thoát nư c

Rãnh

Vít đ u chìm 
(M3 x 7)

Vít đ u chìm 
(M3 x 7)

C  lê l c giác
(M t đ i x ng: 2mm)

Bàn ch i 
đánh răng

V  mi ng thoát 
nư c

Rò

Chú ý không làm th t l c vòng ch  O 
c a v  mi ng thoát nư c.

Ki m tra l ng l o
Ki m tra s n ph m có l ng l o không.

- 3 G n vòi nư c.

- 4

Ki m tra rò nư c
Ki m tra n u rò nư c.

ng nư c h n h p đã đư c v n ch t v i 
ng n i chưa?

N i ng nư c h n h p.- 5

N i bộ thoát thải- 6

G n thân vòi nư c.- 2

N i ng c p nư c nóng/ l nh.- 4

ng c p nư c nóng/ l nh và van ng t nư c đã 
đư c g n ch t chưa?

H ng m c ki m tra

Tay c m

Vòi nư c

Thân vòi nư c

N u vòi nư c ch  ch y ra ít nư c và không th  đi u 
ch nh nhi t đ , hãy ki m tra nh ng danh m c sau.

Đã m  h t van ng t chưa?

Làm s ch mi ng thoát nư c
Care for the water discharge port.

Làm s ch mi ng thoát nư c

Đã v n ch t hoàn toàn nút c a thân vòi nư c chưa 
và vòi nư c đã đư c v n ch t chưa?

Vít c a nút b m và linh ki n c  đ nh đã đư c 
v n ch t chưa?

Xác nh n m  nư c

Mi ng thoát nư c có b  t c không?

Tăng

Gi m

* Giao hư ng d n s  d ng này t n tay khách hàng.

Khi l p đ t xong, hãy ki m tra các m c sau đây.
Ki m tra lưu lư ng, đi u ki n x  

nư c và nhi t đ  nư c x

5   Mi ng thoát nư c5 

3   Đai ốc

4

1  ng c p nư c nóng 1

6   Van ng t nư c

1

2

3

4   Nút b m 4

2

1

5

6

2

3

4

Linh ki n 
c  đ nh

ng h n h p 
nư c Đai ốc

ng n i

ng c p nư c l nh

Dùng ngón tay n v  mi ng thoát nư c 
vào bên trong vòi nư c và v n vít c  đ nh.

N i ng c p nư c nóng/ l nh.

Tham kh o

Tham kh o

Tham kh o

Tham kh o

Tham kh o

Tham kh o

Vòng ch  O
(bán trong su t)

C  lê l c giác
(m t đ i x ng: 2mm)

Vòng ch  O
(bán trong 

su t)

S  d ng khi van ng t m  hoàn toàn.

Tham kh o

 Tham kh o


